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Ttruma

Truma Geratetechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1252
D-85637 Putzbrunn

Therme

Ohrivak vody

(c2) Navod k pouziti

rwm

Navod k montazi

Je nutno mit pfi jizde ve vozidle!

KOV, Karosarna a slévarna
Sokoloska 615
CZ-28101 Velim

Tarnex spol. s r.0.
Kovacsova ¢. 359
SK-85110 Bratislava

Service

Telefon +49 (0)89 4617-142
Telefax +49 (0)89 4617-159

Tel. (0321) 76 35 58
Fax (0321) 76 33 37

Tel. (02) 44 45 49 20
Fax (02) 44 45 49 35

e-mail: info@truma.com
www.truma.com



zaruka 24 mésicu
na zaklade zarucnich
podminek firmy Truma > m
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Odebirani vody

Teplota vody se smeésuje v za-
vislosti od polchy sméso-vaci
armatury (sméSovacich arma-
tur) nebo predvolice teploty.
Je treba dbat na to, 7e je vod-
ni Cerpadlo po odebrani vody
vypnute.

Vypusteni
Truma-Therme

Nepouzije-li se obytné-

ho privésu behem zim-
niho obdobi s mrazem, musi
se Truma-Therme pro vSechny
pripady vyprazdnit!

1. Pferusit proud pro vodni
cerpadlo {hlavni vypinac¢ nebo
transformaétor).

2.Vodu z nadrze vypustte
(popf. odstrante cerpadlo z
nadrze).

3.V kuchyni a (nebo) koupel-
né oteviit vodni kohoutky a —
jestlize jsou v pouziti — nastavit
ventily pfedvolice (pfedvolicu)
teploty na pozici pro teplou
vodu.

4. Vlypoustéci a vétraci ventily
(4) otoenim Uplné oteviete.

4

5. Prezkous$ejte, odteklo-li
vodni mnozstvi (5 litrd) dplné.

Zadny narok na zaruku pro
skody zpusobené zamrznu-
tim!

Pomoci hadlcovych

uchytek SC (5; ¢is. vy-
robku 40711-00) — nejsou ob-
sazeny v dodavce — mohou
byt vodovodni hadlce rozvede-
ny na teplovzdusném potrubi
80.@3_. bez nebezpeci zamrz-
nuti.

Hadicove uchytky se upnou
pod uchytkami pro teplo-
vzdusné potrubi.

Je mozné jich pouzit také pro
upevnéni vodovodnich hadic
na strané nebo na podlaze.

Udrzba

Pro zbaveni bojleru od vapna
pouzivejte vinny ocet, ktery
privedete do zafizeni pritokem
vody. Nechat plsobit a potom
Truma-Therme dukladné pro-
plachnout ¢erstvou vodou.
Pro zbaveni od zarodku dopo-
rucujeme pouzit , Certisil-
Argento! jiné produkty

— zejména obsa-hujici chlor —
jsou nevhodné.

Technické udaje
zjisténo podle zkusebnich
podminek Truma

Obsah vody:

5 litru

Provozni tlak:

max. 1,2 bar {pouzivat pouze
cerpadla bez zpétného
ventilu)

Napajeni:

230V -50 Hz

Prikon proudu:

300 Watt

Omezeni teploty:

65°C

Pojistka proti prevysené
teploté:

85°C

Doba zahfivani v rozmezi
cca. 15°C az cca. 60°C:
cca. 50 minut

Vaha (bez obsahu):

ca. 2 kg s Vypoustéci a
vétraci ventily

Rozmeéry:

délka 37 cm, vyska 23,
§ifka 22 cm

Prohlaseni o konformité:
Zarizeni Truma-Therme odpo-
vida pozadavkum normy

EN 60335, smérnice

EMV 89/336/EHS, napétove
smérnice 73/23/EHS, jakoz i
platnym normam a technic-
kym specifikacim, a tim je
opravnéno k vedeni znacky
CE.

Technické zmény vyhrazeny!
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Montaz
smésovacihoventilu
Truma

Smésovaci ventil Truma je vy-
baven zamezovacem zpétne-
ho toku k ¢erpadiu. Je mozné
pouzivat pouze armatury s
elektrickym vypinacem.

V pfipadé pouziti jinych pred-
voli¢ovych sméSovacich venti-
IU je tfeba si pfedist odpovida-
jici navod!

D Pfi pouziti vice jedno-
cestnych armatur musi
byt pro kazdou armaturu pou-

Zit vlastni pfedvoliCovy smé-
Sovaci ventil!

Obr. A: V blizkosti vodniho ko-
houtku (15} vyvrtat na rovne
plose umyvadla, vylevky nebo
na svislé sténé, nachazejici se
pred umyvadlem (vylevkou),
otvor @ 16 mm - v kazdém
pripadé na vyssim misté nez
se nachazi Therme. Smésova-
ci ventil pfilozit a obéma mati-
cemi upevnit tak, Zze se horni
matice (7) priblizné kryje s
koncem zavitu. Nasadit regu-
lacni knoflik (8), pfisroubovat
ho a otoéit ho na doraz
doleva.

Oznacujici bod upevnit na
umyvadie tak, aby se nachazel
na stejné urovni s koncem
cerveného symbolu na regu-
laénim knofliku smésovaciho
ventilu.

Montaz
vodovodnihorozvodu
se smesovacim
ventilem Truma

Obr. A: Pripojku smé3ovaciho
ventilu ,od Therme"” (9) spojte
s jednim z hornich pfipojova-
cich hrdel pro teplou vodu.

Pfipojku smésSovaciho ventilu
.k Therme" (10) spojte s jed-
nim z dolnich pripojovacich hr-
del pro studenou vodu.

Pfipojku smésovaciho ventilu
.Cerpadlo” (11) spojit s ponor-
nym cerpadlem (12).

Pripojku smésovaciho ventilu
~kohoutek” (14) spojit s
vodnim kohoutkem (15).

Montaz
vodovodnihorozvodu
se smeésova-cimi
armaturami

Obr. B: Spojte Ghlovou pfipoj-
ku teplé vody (3) s pfipojkou
teplé vody armatury. Spojte
pfipojovaci natrubek studené
vody (4) s pripojkou studené
vodu armatury, resp. s piipoj-
kou studené vody ponorného
cerpadla (16).

Obsluhovaci dil

Pri pouZiti obsluhova-

cich dilu specifickych
pro vozidlo, popf. vyrobce, se
musi elektrické zapojeni pro-
vést podle popisu rozhrani
Truma. Kterakoliv zména pro-
vedena na prisluénych dilech
Truma ma za nasledek zanik-
nuti zaruky, jakoz i vylouceni
naroku na ruceni. Konstruktér
(vyrobce) zodpovida za navod
k pouziti pro uzivatele, jakoz i
za potisténi obsluhovacich
dilu!

Obr. D: pfi volbé& umisténi
dbejte na to, aby ovladaci dist
(17) nebyla vystavena pfimé-
mu tepelnému zafeni. Délka
pripojovaciho kabelu (18) je
2,5m.

Nelze-li provést zapusté-

nou montaz obsluhova-
cich dilt, doda firma Truma na
prani montazni ram (19 - &is.
vyrobku 40000-52600) jako
zvlastni pfislusenstvi.

Vyvrtejte diru 0 @ 55 mm. Ka-
bel prostréte dozadu a obslu-
hovaci dil (17) upevnéte

4 Srouby (20). Pak nastréte
kryci ram (21) a vedte kabel k
Therme.

Jako uzavér ke krycim

ramum dodava Truma
jako zvlastni prislusenstvi boc-
ni dily (22) v 8 rlznych bar-
vach. (Informujte se u svého
prodejce.)

Elektrické pripojeni
230V

Elektrické pripojeni smi

byt provedeno pouze
odbornikem (v Némecku pod-
le normy VDE 0100, ¢ast 721).

Zde oti§téné pokyny nevyzy-
vaji laiky provést elektricky pri-
poj, nybrz slouzi vami uréené-
mu odborniku jako potrebné
informace!
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